Protokol o zkousce €. 2413/25 Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

Zakaznik :

Svobody 1921; 50901 Novéa Paka
Vzorkoval : Jansky Jaroslav

Datum zahéjeni zkousek :

1.4.25

EKOLSERVIS, s.r.o. Nova Paka

dne 31.3.25-8:30
Datum ukondéeni zkousSek :

Misto odbéru : Horni OleSnice VDJ - upravena voda

Cislo vzorku : 2251/25

11.4.25

parametry jednotky hodnoty  norma nejistota  metody
teplota vzorku °C 7,4 - 0,5 CSN 757342/A
chlor volny mg/I 0,25 0,3 +10% CSN EN ISO 7393-2/A
pach prijatelny pfijatelny - SOP 2-Z34/A
chut’ prijatelnd pfijatelnd - SOP 2-Z34/A
pH 7,82 6,5-9,5 +0,2 CSNISO 10523/A
barva mg/l Pt <4 20 - SOP 1-Z05/A
zakal ZF(n) 1,2 5 6% CSN EN ISO 7027/A
TOC celkovy org. uhlik mg/l 4,7 5,0 +15% CSN EN 1484/A
dusitany mg/I <0,020 0,50 - SOP 2-Z37/A
pocet kolonii pFi 22°C KTJ/ml 1 200 <1-2  CSNEN ISO 6222/A
pocet kolonii pFi 36°C KTJ/ml 1 40 <1-2 CSNEN ISO 6222/A
koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
enterokoky intestinalni KTJ/100ml 0 0 - CSN 1SO 7899-2/A
Zelezo mg/I <0,02 0,20 - CSN 757385/A

Norma: Vyhl. 252/2004 Sb. pfiloha €.1 (hygienické poZadavky na pitnou vodu)

Hodnoty, které limitdm nevyhovuji jsou oznageny "I".

Zkusebni laboratoF €. 4036 je odborné zpiisobila podle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzena "ASLAB Stiediskem pro posuzovani
zpdsobilosti laboratoFi". Metody, na néz se vztahuje OSVEDCENI O SPRAVNE CINNOSTI LABORATORE, jsou oznageny kodem A, analyzy

zajisténé externim dodavatelem kodem S. Protokol miiZe byt reprodukovan pouze jako celek.

Vysledky zkouSek se vztahuji pouze ke vzorku, ktery je uveden na tomto protokolu. Laboratof neodpovida za informace poskytnuté zdkaznikem.
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