Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

Protokol o zkouSce odpadni vody ¢. 4812/25

Zskaznik : EKOLSERVIS, s.r.o. Nova Paka
Svobody 1921; 50901 Novéa Paka
Zakazka : Odpadni vody, odpady, provozni rozbory

Vzorkoval : Klimentova Markéta dne 13.6.25 -11:00 Zkousky provedeny : 13.6.25 - 25.6.25

Popis vzorku : Horni OleSnice, COV DB 75- odtok COV

Cislo vzorku : 4724/25

parametry - jednotky hodnoty nejistota zkuSebni metody
nerozpusténé latky mg/I 17 +10% CSN EN 872/A
CHSK-Cr chem. spotieba kysliku mg/l 62 +15% CSNISO 15705/A
BSK-5 s potlacenou nitrifikaci mg/I 9,8 +20%  SOP 1-Z06/A

Zkusebni laboratof &. 4036 je odborn& zptisobila podle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzena "ASLAB Sttediskem

pro posuzovani zpusobilosti laboratofi". Laboratof je odborné zpisobild k provadéni rozbord odpadnich vod podle § 38 zakona

&.254/2001 (vodni zékon). Metody, na n&z se vztahuje OSVEDCENI O SPRAVNE CINNOSTI LABORATORE, jsou

oznageny kddem A, analyzy zaji$téné externim dodavatelem kodem S. Vysledky zkousek se vztahuji pouze ke vzorku, ktery je
A

uveden na tomto protokolu. Laboratof neodpovida za informace poskytnuté zékaznikem.

Protokol mtize byt reprodukovan pouze jako celek.

V Pardubicich : 6.7.25 Ing. Vlastislav Macha
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Vodohospodarské laboratofre, s.r.o.

Protokol o odbéru ¢.: 4812/25 : Vzorek ¢.: 4724/25
Vodohospodarské laboratofe, s.r.o. - zkuSebni laboratof ¢. 4036

Protokol o odbéru vzorku odpadni vody

Zakaznik EKOLSERVIS, s.r.o. Nova Paka

Misto odbéru Horni Ole$nice, COV DB 75- odtok COV

Odbér zahajen (datum a ¢as) | 13.6.25

Odbér ukonéen (datum a ¢as) | 13.6.25 11:00

Typ vzorku smésny 2 hod (A) - SOP Vz5/A

Metoda odbéru SOP Vz 5 - Odbér vzorku odpadni vody
Pouzité odbérové zafizeni manuélni vzorkovac

Vzorek odebral Klimentova Markéta

Vzhled vzorku

Uprava vzorku pti odbéru bez Upravy .

Podminky prostiedi jasno '

Poznamky k odbéru bez odchylek od SOP

Na odbér vzorku odpadni vody se vztahuje OSVEDCENI O SPRAVNE CINNOSTI LABORATORE ASLAB.

Protokol zpracoval : Ing. Vlastislav Macha
V Pardubicich dne : 6.7.2025

Vysvétlivky :
smésny 2 hod A: 2 hodinovy slévany vzorek z 8 objemové stejnych vzorki v intervalu 15 min
smésny 24 hod B: 24 hodinovy slévany vzorek z 12 objemové stejnych dilgich vzorki v intervalu 2 hodin

smésny 24 hod C: 24 hodinovy slévany vzorek z 12 objemové spriitoku tmérnych dil¢ich vzorka v intervalu 2 hodin
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